BARCOL-AIR
LUCHTVERDEELTECHNIEK

plaats flensbus in
sparing in plafondplaat

buig 3 strips om zodat flensbus
klem zit in plafondplaat

monteer flexibele slang
indien deze benodigd is

%

druk het rozet in de flensbus en stel
deze af op het juiste luchtdebiet

VRA afzuigrozet VTA toevoerrozet

Model: 80 | 100 | 125 | 160 | 200

Sparingsmaat: 83 | 103 | 128 | 163 | 203
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